
Bewegungsfuge Fläche

Detail C

Triflex Trägerband, 
eingeklebt mit Triflex Cryl Spachtel

Rundschnur

Verguss mit Triflex ProDetail

Zeichnung Nr.: Stone Design-2408

* Aussparung der Flächenabdichtung und Versiegelung (siehe Systembeschreibung)

Fugenabdichtung ca. 5 mm  
in den Untergrund einlassen

Profilschiene, eingeklebt  
mit Triflex Cryl Spachtel

mind. 5 cm*

mind. 3 cm mind. 10 cmmind. 10 cm


